Ensaios
MNER ISONEC

17025

Biolacqua - Laboratério de Andlises de Agua e Efluentes Ltda.

CRL 0411

RELATORIO DE ENSAIO N2: 12560.2023.A- V.0

01. Dados Contratacao:

Identificacao do Laboratdrio:

Laboratério:

BIOLACQUA LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA

Proposta Comercial:

CNPJ/CPF: 11.301.402/0001-42

Endereco: Rua José Tabacow,170 Chacara Santo Antonio Zona Leste - Sao Paulo/SP CEP: 03409020
E-mail: biolacqua@biolacqua.com.br Fone: ;65551(61%)33

Contratante:

Razdo Social: 3936 - HIDROSOLLO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.722.569/0001-00

Endereco: Rua Sao Gabriel,170 Vila Queiroz - Sao Paulo/SP CEP: 02282000

60.2023.V0

Contato: JOAQ PAULO E-mail: hidrosolloagua@gmail.com - Fone: +55 (11) 2952-4913
Solicitante:

Razao Social: HIDROSOLLO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.722.569/0001-00

Endereco: Rua Sao Gabriel,170 Vila Queiroz - Sao Paulo/SP CEP: 02282000

Contato: JOAO PAULO E-mail: hidrosolloagua@gmail.com Fone: +55 (11) 2952-4913

02. Dados da Amostragem:

Descrigao da Amostra: CAMINHAO FXH OF64

Endereco Amostragem:
Condicoes Ambientais:

Matriz e Origem Amostra: Agua - Poco Artesiano

Caracteristica da

Amostra: Simples

Data de Amostragem: 08/08/2023 15:40:00

Amostragem:

Rua Sao Gabriel,170, Vila Queiroz Cidade: Sao Paulo/SP CEP: 02282000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens,
Vento ausente, Temp Ambiente 19,60°C, Temp Transporte 6,00°C

Responsavel pela

Laboratério (Coleta)

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento: 08/08/2023 17:00:00

04. Resultados:

A Un VMP - Port. GM/MS Limite . .

Parametros Resultados Trab Ne 888 Un L.Q. Deteccio Inicio Ensaio
Cor Aparente <5 uC 15 uC 5 1 09/08/2023
Fluoreto 0,50 mg/L 1,5 mag/L 0,20 0,02 09/08/2023
Turbidez 0,30 NTU 5 NTU 0,10 0,01 09/08/2023

. . mg/L
Cloro Residual Livre 0,29 h 0,2a5,0 mag/L 0,10 0,01 08/08/2023
Temperatura 18,6 °C - °C 5,00 0,50 08/08/2023
Gosto 0 - 6 Intensidade - - 09/08/2023
Odor 0 - 6 Intensidade - - 09/08/2023

05. Referéncia metodoldgica:
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Parametros Metodologia
Cloro Residual Livre ITBIO 10
Cor Aparente SMWW 23th Ed. 2120 B
Turbidez SMWW 23th Ed. 2130 B
Gosto, Odor SMWW 23th Ed. 2170 B
Temperatura SMWW 23th Ed. 2550 Ae B
Fluoreto SMWW 23th Ed. 4500 F-D

As opinides e interpretacdes expressas abaixo nao fazem parte do escopo da acreditacdo deste laboratério.

Opinides e Interpretacdes: Os parametros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores maximos permitidos
estabelecidos pela Portaria de Consolidagao MS n°5 de 28 de outubro de 2017 - Anexo XX - alterado pela Portaria GM/MS n? 888 de
04 de maio de 2021.

Legislacao: Valores de referéncia estabelecidos conforme Portaria GM/MS N2 888 de 04 de maio de 2021

Relatério de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

06. Informacdes Importantes:

Ensaio de Cloro Residual Livre executados in loco
Ensaio de Temperatura executados in loco
Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, uC - Unidades de Cor, Intensidade - Intensidade, °C - Graus Celsius, NTU - Unidades Nefelométricas de
Turbidez L.Q. - Limite de Quantificacdo, VMP - Valor Maximo Permitido, N.A. - Nao Aplicavel

07. Observacoes

Para valores ou intervalos recomendaveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Mdximo Recomendéavel). NP = Nao Pesquisado.

Para resultados <1 = Auséncia de Bactérias Heterotréficas. P/A = Presenca/Auséncia

A preservacao e validade dos ensaios contratados estao definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 232 edicdo, tabela 1060 I. Metodologia de Analise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 232 edicao, ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.

Os resultados desta analise referem-se exclusivamente a amostra e parametros analisados. Conforme aceite na proposta de
orcamento, reitera-se a regra de decisdo da ndo consideracdo da incerteza de medicdo no presente relatério de ensaio.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possivel contamina¢do de reagentes e dgua deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibragdo. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificacao
do método e/ou ndo detectado. (N) Constituintes organicos identificados. A confirmacao é necessaria. (PND) Precisdo ndo
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiéncias grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessario. (RND) Recuperacao ndo determinada.

08. Procedimento de Amostragem

De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 - Ordem de Servico Externa. Os parametros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, sdo determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalagdes do cliente.

Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informacdes, orientacdes sobre amostragem pelo cliente - FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergéncias nos resultados analiticos, sdo de responsabilidade do cliente. Para anormalidade na amostragem, estdo
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 - Registro de Amostra Nao Conforme. Parametros passiveis de divergéncias nos resultados
analiticos: Alcalinidade, Acidez, Cloro total e residual, Condutividade eletrolitica, Cromo Hexavalente, Cobre por colorimetria,
Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO), Demanda Quimica de Oxigénio (DQO), Fluoreto, Nitrogénio Amoniacal, Nitrogenio Nitrato,
Nitrogenio Nitrito, Odor, Oleos e Graxas , pH, Série de Sélidos, Sdlidos Sedimentéveis, Sulfato, Sulfeto, Surfactantes, Bacteriologia,
Turbidez.

Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto 4 temperatura e/ou validade da amostra,
somente sera analisada mediante autorizacdo do cliente.

ROSE MARIE SERAFIM:02207278808 /
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ICP-Brasil - 2311291828537 =’

Documento assinado eletronicamente conforme MP n? 2.200-2/2001. O uso
de certificados emitidos no ambito da ICP-Brasil tem validade juridica.

Rose Marie Serafim

Responsavel Legal
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Documento assinado eletronicamente conforme MP n? 2.200-2/2001. O uso Rosecléia Seraphim
de certificados emitidos no &mbito da ICP-Brasil tem validade juridica. CRQ04265288

Quimico Responsavel
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@%K/ %Biolacqua - Laboratério de Analises de Agua e Efluentes Ltda.

RELATORIO DE ENSAIO N2: 12560.2023.B- V.0

01. Dados Contratacao:

Identificacao do Laboratdrio:

Laboratério:

BIOLACQUA LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA

Proposta Comercial:

CNPJ/CPF: 11.301.402/0001-42

Endereco: Rua José Tabacow,170 Chacara Santo Antonio Zona Leste - Sao Paulo/SP CEP: 03409020
E-mail: biolacqua@biolacqua.com.br Fone: ;65551(61%3

Contratante:

Razao Social: 3936 - HIDROSOLLO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.722.569/0001-00

Endereco: Rua Sao Gabriel,170 Vila Queiroz - Sao Paulo/SP CEP: 02282000

60.2023.V0

Contato: JOAQ PAULO E-mail: hidrosolloagua@gmail.com - Fone: +55 (11) 2952-4913
Solicitante:

Razéo Social: HIDROSOLLO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

CNPJ/CPF: 07.722.569/0001-00

Endereco: Rua Sao Gabriel,170 Vila Queiroz - Sao Paulo/SP CEP: 02282000

Contato: JOAO PAULO E-mail: hidrosolloagua@gmail.com Fone: +55 (11) 2952-4913

02. Dados da Amostragem:

Descricao da Amostra:

Endereco Amostragem:
Condicoes Ambientais:

Matriz e Origem Amostra:

Caracteristica da
Amostra:

Data de Amostragem:

CAMINHAO FXH OF64
Rua Sao Gabriel,170, Vila Queiroz Cidade: Sao Paulo/SP CEP: 02282000

Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol entre nuvens,
Vento ausente, Temp Ambiente 19,60°C, Temp Transporte 6,00°C

Agua - Poco Artesiano
Simples

Responsavel pela

08/08/2023 15:40:00 Amostragem:

Laboratério (Coleta)

03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento:

08/08/2023 17:00:00

04. Resultados:

Coliformes Totais
Escherichia coli

SMWW 23th Ed. 9221 D
SMWW 23th Ed. 9221 F*

Parametros Resultados Tl::b VMP - Pogé:M/Ms Ne Un L.Q. Dle-itrti::;(;o Inicio Ensaio
. . . Aus/Pres
Coliformes Totais Ausencia Ausente em 100mL 09/08/2023
Escherichia coli Ausencia Ausente Aus/Pres 09/08/2023
em 100mL
pH 6,69 - - 1,00 0,10 08/08/2023
05. Referéncia metodoldgica:
Parametros Metodologia
pH SMWW 23th Ed. 4500 H+

Opinides e Interpretacdes: Os parametros avaliados encontram-se em ACORDO com os valores maximos permitidos
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estabelecidos pela Portaria de Consolidagao MS n25 de 28 de outubro de 2017 - Anexo XX - alterado pela Portaria GM/MS n? 888 de
04 de maio de 2021.

Legislacao: Valores de referéncia estabelecidos conforme Portaria GM/MS N2 888 de 04 de maio de 2021

Relatério de Ensaios tipo B - Ensaios Nao acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

Informacoes Importantes:

Ensaio de pH executados in loco
Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, uC - Unidades de Cor, Intensidade - Intensidade, °C - Graus Celsius, NTU - Unidades Nefelométricas de
Turbidez, Aus/Pres em 100mL - Presenca ou Auséncia em 100 mililitros L.Q. - Limite de Quantificacdo, VMP - Valor Maximo
Permitido, N.A. - Nao Aplicavel

07. Observacoes

Para valores ou intervalos recomendaveis utiliza-se a sigla VMR (Valor Maximo Recomendavel). NP = Ndo Pesquisado.

Para resultados <1 = Auséncia de Bactérias Heterotréficas. P/A = Presenca/Auséncia

A preservacdo e validade dos ensaios contratados estao definidos conforme SMWW - Standard Methods for Examination of Water
and Wastewater 232 edicdo, tabela 1060 I. Metodologia de Anélise de acordo com SMWW - Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater, 232 edicdo, ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e procedimentos internos.

Os resultados desta anélise referem-se exclusivamente a amostra e parametros analisados. Conforme aceite na proposta de
orcamento, reitera-se a regra de decisdo da ndo consideracdo da incerteza de medicao no presente relatério de ensaio.
Qualificadores: (B) Analito encontrado no branco reagente. Indica possivel contaminacdo de reagentes e dgua deionizada. (E) O
valor estimado reportado excedeu o intervalo da curva de calibracdo. (LQ) O valor estimado é menor que o limite de quantificacao
do método e/ou nao detectado. (N) Constituintes organicos identificados. A confirmacao é necessaria. (PND) Precisdo nao
determinado. (R) Resultados da amostra rejeitados devido a deficiéncias grosseiras no CQ ou no desempenho do método. Refazer a
amostragem e/ou reanalisar se necessario. (RND) Recuperacdo ndo determinada.

08. Procedimento de Amostragem

De acordo com ITBIO 57 Rev 10 e FORBIO 92 Rev 03 - Ordem de Servico Externa. Os parametros que se depreciam rapidamente,
tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar e cloro residual livre, sdo determinados no local que a amostragem foi
realizada, ou seja, nas instalagdes do cliente.

Amostras coletadas pelo contratante: Todas as informagdes, orientagdes sobre amostragem pelo cliente - FORBIO 86 Rev 00, bem
como divergéncias nos resultados analiticos, sdo de responsabilidade do cliente. Para anormalidade na amostragem, estao
evidenciadas no FORBIO 122 Rev 00 - Registro de Amostra Ndo Conforme. Parametros passiveis de divergéncias nos resultados
analiticos: Alcalinidade, Acidez, Cloro total e residual, Condutividade eletrolitica, Cromo Hexavalente, Cobre por colorimetria,
Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO), Demanda Quimica de Oxigénio (DQO), Fluoreto, Nitrogénio Amoniacal, Nitrogenio Nitrato,
Nitrogenio Nitrito, Odor, Oleos e Graxas , pH, Série de Sélidos, Sélidos Sedimentaveis, Sulfato, Sulfeto, Surfactantes, Bacteriologia,
Turbidez.

Amostra recebida em desvio de procedimento de acordo com o POBIO 08 Rev 08, quanto a temperatura e/ou validade da amostra,
somente serd analisada mediante autorizacao do cliente.
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Documento assinado eletronicamente conforme MP n? 2.200-2/2001. O uso
de certificados emitidos no ambito da ICP-Brasil tem validade juridica.

Rose Marie Serafim

Responsavel Legal
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Documento assinado eletronicamente conforme MP n? 2.200-2/2001. O uso Rosecléia Seraphim
de certificados emitidos no ambito da ICP-Brasil tem validade juridica. CRQ04265288

Quimico Responsével
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